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mittelfristig

bauliche und / oder verfahrenstechnische
Sanierungsverfahren

kurzfristig unverzüglich

Systemische / Orientierende Untersuchung
(3-jährlich bzw. jährlich gemäß Trinkwasserverordnung)

< 100 KBE/100ml > 100 KBE/100ml > 1.000 KBE/100ml >10.000 KBE 100ml/ l

umgehend
Duschverbot

umgehend
Duschverbot

< 100 KBE/100ml > 100 KBE/100ml

1 Woche nach Sanierung bzw. Desinfektion

Nachuntersuchung

nach drei Monaten

2. Nachuntersuchung

> 100 KBE/100mll< 100 KBE/100ml

innerhalb von 4 Wochen

Weitergehende Untersuchungen

umgehend unverzüglich

Unverzügliche
GEFÄHRDUNGSANALYSE

gem. §16 Abs 7 TrinkwV

< 100 KBE/100ml > 100 KBE/100ml > 1.000 KBE/100ml >10.000 KBE/100mll


